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Ведомость траншей

№
Тип траншеи (габаритный

размер)

Перечень кабельных траншей
используемых для прокладки кабеля Длина

(общ.), м
Обозначение
документа

ТК-1 ТК-1.1 ТК-2 ТК-2.1

1 Траншея Т-2 (длина, м) 55.2 9.5 64.7 A11-2011.13

№ Тип траншеи
Параметры траншей Объём земляных работ, м³ Объём мелкой

просеяной
земли или
песка, м³

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Длина,
м.п.

Рытьё
траншеи

Обратная
засыпка

1 Траншея Т-2 300 900 64.7 17.5 11.6 5.8

Итого: 17.5 11.6 5.8

Объёмы земляных работ

Кабельный журнал

Номер
кабеля

Трасса
Кабель

 ∅ трубы
(БНТ/ПНД),

мм

Длина
трубы

(общ.), м
Тип траншеи

В траншее По воздуху

Начало Конец Марка Количество
кабеля

Строительн
ая длина
траншеи

Длина
кабеля в
траншее

Без трубы В трубе
Ввод в ТП

(тех.
подполье)

Подъём по
опоре

(строит.
конструк.)

Общая
длина

N1 ТП-44 РУ-0,4кВ (пан.5) Опора №23 (Фидер "Л2") АВБбШв (4х95)-1 1 64.7 66.0 56.5 9.5 10.0 9.0 85 110 9.5 Т-2
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Закладная деталь фундамента 
ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) Ст. пол. 40х4 мм

от контура заземления

Место присоединения переносного 
заземления (для РС481) 

Приварить к фундаментной 
закладной опоры

Приварить болт М8 с гайками

Ст. круг. ∅10 мм
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